附件4
地下室阶段施工图审查消防送审要求

地下室阶段施工许可前，应在施工图联合审查系统提交达到审查深度的消防设计文件并推送消防技术审查，应当包括下列内容：

一、封面及扉页
二、设计文件目录

三、消防专篇

四、设计图纸，包括：

（一）总平面图（满足消防设计审查深度要求）。

（二）各专业地下室全套施工图（满足消防设计审查深度要求），各专业地上部分全套图纸（满足初步设计深度要求）。



